SCALA 1:500

PLANIMETRIA RETE GAS
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TABELLA INTERFERENZE

N. COMUNE TIPO INTERFERERENZA | LUNGH. [m] | MATERIALE |De/DN [mm] INTERVENTO PROPOSTO E,i; \\ /_f'
oloe \Ss=2
A1 | Roccaforte Mondovi (CN) | Rete fognaria 655.00 PE 180 Parallelismo (M.T.0. sez. 10.1.1.4) £ 5 pZ
A2 | Roccaforte Mondovi (CN) | Rete elettrica M.T. - PE 180 Sottopasso (M.T.0. sez. 10.1.4.1) s /) 7
A3 | Roccaforte Mondovi (CN) | Rete elettrica M.T. 538.00 PE 180 Parallelismo (M.T.0. sez. 10.1.4.2) 'R\ .
: R 7 | e
A4 | Roccaforte Mondovi (CN) |Rio degli Asili - PE 180 Sovrappasso (M.T.0. sez. 10.1.1.2) T ; | —
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ELENCO MATERIALI

LEGENDA RETE GAS

LEGENDA SIMBOLOGIA

Tubazione abbandonata/dismesso Impianto prelievo riduzione misura (IPRM)

Tubazione da sostituire

, _ Impianto riduzione intermedia (IRI)
Tubazione esistente

Gruppo di riduzione industriale (GRFI)

Tubazione in progetto

Q@]

Allacciamento esistente Gruppo di riduzione finale (GRF)

PUNTO DI | DESCRIZIONE QUANTITA SPECIFICA CODICE
RETE ITALGAS MATERIALE

1 Collegamento in linea in ACC DN 130 - - -
2 Raccordo di transizione ACC DN 150/PE De 180 (S8) 1 S.T.V.F.C. 1800300 1786292
3 Fondello PE De 180 (S8) 1 S.T.V.F.C. 1800300 1876042

TUBAZIONE STRADALE
DA PUNTO | A PUNTO | DESCRIZIONE QUANTITA’ SPECIFICA CODICE
DI RETE DI RETE [m] ITALGAS MATERIALE
1 2 ACC DN 130 1.00 S.T.V. 15AA300 1526446
2 3 PE De 180 (S8) 748.85 S.TV.F.C. 1627300 1627042
Totale 749.85

B.P. (Pmax < 0.04 bar, VI Specie) @ Gruppo di riduzione utenza (GRU)
. . MP.A (0.04 < Pmax < 0.5 bar, VI Sp. @ . . :
( e = o ) j><[,‘ Organo di intercettazione in pozzetto
—eo——ee——— MPB (0.5 < Pnax < 1.5 bar, V Sp.) -
D Giunto di transizione ACC/PE
—ee——e¢—— MPB (1.5 < Pnax < 5 bar, IV Sp.)
—eee—e0e— M.P.C (5 < Puox < 12 bar, Il Sp.) > Riduzione di diametro
—ee0e——e000—— AP (12 < Pnox < 24 bar, Il Sp.) D Giunto dielettrico
sose sose AP (Pmax > 24 bar, | Specie) £ Allacciamento di utenza
? Punto di scarico
- Curva verticale

LEGENDA NUMERAZIONI

NOTE E INDICAZIONI

Numerazione punti di rete

Numerazione interferenze

Tutte le quote sono espresse in metri tranne ove espressamente specificato.

Il contenuto delle planimetrie, per quanto riguarda i sottoservizi, ha valore indicativo. Sard quindi opportuno operare con la
massima cautela in fase di scavo al fine di arrecare il minimo danno qualora ci si imbatta in questi.

Le interferenze con altri sottoservizi presenti nel sottosuolo verranno trattate come previsto sul Manuale Tecnico Operativo
ltalgas. Laddove non risulti possibile mantenere le distanze minime rispetto agli altri sottoservizi, si proteggerd la tubazione
in progetto mediante posa di tubo guaina in PVC (si veda M.T.0.).

Il posizionamento e gli ingombri dei pozzetti in progetto della rete fognaria, si fa riferimento agli elaborati progettuali dello
Studio Fazio.
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