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REGIONE PIEMONTE  PROVINCIA DI CUNEO 

 

Comune di FOSSANO 

Realizzazione impianto di pompaggio 
in rete, misura e telecontrollo alla 

stazione di San Magno 
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PROGETTO DEFINITIVO -
ESECUTIVO 

 

 
SEDE LEGALE 
P.zza Dompè n°3 
12045 FOSSANO (CN) 
 
SEDE OPERATIVA 
Via Carello n° 5 
12038 SAVIGLIANO (CN) 

REVISIONE DATA REDAZIONE VERIFICA AUTORIZZAZIONE 
ALPI ACQUE S.p.A.  

Via Carello, n°5 – 12038 SAVIGLIANO (CN) 00 Mar 2020 FF FF FF 
     

SCHEMA IDRAULICO ATTUALE 
RETE 

SCALA: 
 

 

ELABORATO: 
 

24a 

 



F.C.A.

N°1
40 l/s

PLC

acque S.p.A.ALPI

COMUNE DI
TITOLO DOCUMENTO

DATA AGGIORNAMENTO

REALIZZATO VERIFICATO

SCALA

DISEGNO

SERVIZIO Acquedotto

MG FF

Fossano
Progetto impianto San Magno
Elaborato 24a - Schema idraulico attuale rete

09/03/2020
-

Valvola che si apre in caso di mancata
alimentazione da parte di ALAC

PLC

PRV:
valvola limitatrice di portata e stabilizzatrice di
pressione (6.0 - 12.0 bar), chiusa in caso di
mancata alimentazione da parte di ALAC

NaClO
50.0 l
1.1 l/h

NaClO

F.C.A.

PLC

12 bar

1000 l

PN 30

PRV:
valvola di regolazione a livello costante

a galleggiante (da 6.0 bar a livello)

PLC

A02s1≡A091

A092

Ad2,out

A08s

Ad2,in

A094a

A02s2 A02s3 A02s5 A02s6 A02p1 A02s4

Ad1

A07s1≡A093


