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PARTICOLARE PANNELLO FOTOVOLTAICO
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VISTA LATERALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
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PANNELLO FOTOVOLTAICO

Scala 1:20

CARATTERISTICHE MODULI FOTOVOLTAICO

DESCRIZIONE VALORE

Tipo di pannello

Vetro

Potenza nominale W

Monocristallino

Vetro temperato antiriflesso

400

Tolleranza di potenza

Tensione a massima potenza U MPP

Corrente a massima potenza I MPP

Tensione a vuoto U OC

Corrente di corto circuito I SC

Tensione massima di sistema

Dimensione

Peso

+5-0

43,4 V

9,22 A

52,7 V

9,80 A

1000 V IEC

998x2067x40 mm

22 kg

Campo fotovoltaico composta da n.265 moduli connessi in seria in più stringhe

Potenza nominale generatore 106 kW

eng7
Fabrizio trasparente


