
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO

SEZIONE A-A

- scala 1:50 -

PIANTA QUOTA -1.00 m DA P.C.

- scala 1:50 -
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TORRENTE LA BRANZOLA

LEGENDA RETE ESISTENTE

Schema di flusso rete esistente da dismettere

Direzione flusso

Condotta in progetto

Condotta fognaria in arrivo

Sfioro 5 Qm

Getto di calcestruzzo per uso non strutturale

LEGENDA

1

3

8

5

4

2 Strato di protezione vasca in ghiaia

Valvola a saracinesca

Valvola a palla
7

Tubazione fognatura in arrivo

6
Sensore sommergibile di livello

Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 124-D400

Elettropompa sommersa

APPROVATOCONTROLLATOREDATTODATA DESCRIZIONEREV.

DATA

livello

SCALA
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ALLEGATO

PROGETTO DEFINITIVO
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categoria tipologia revisione

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA’ DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDERLO NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE
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PLANIMETRIA IMPIANTO E PARTICOLARE SOLLEVAMENTO
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PLANIMETRIA IMPIANTO 1:100
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