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IDENTIFICAZIONE FASI della LINEA L1—L2—L3—-N
TENSIONE 400] V)
POTENZA PRESUNTA CARICO 65.000{ W)
CORRENTE EFFETTIVA LINEA 125] (A)
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POZZI DUPLEX POZZ0O 45Kw START "A” POZZO A POZZO DUPLEX A
IDENTIFICAZIONE FASI della LINEA L1—L2—L3—-N L1—L2—L3—N L1—L2—L3 L1—L2—L3 L1-L2-L3
TENSIONE 400[ (V) 400| V) 400[| (V) 400[ (V) 400[ V)
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PRESENZA RITARDO COMANDO
ESTRATTORE TRASFORMATORE | TRASFORMATORE | TRASFORMATORE AISLIR AIAWENTO IVINTORE
DESCRIZIONE CIRCUITO UTENZA VENTILAZIONE PRIM. CIRCUITI CIRCUITI SEC. CIRCUITI
QUADRO AUSILIARI AUSILIARI AUSILIARI SHUTARED WA - 0 - AT
IDENTIFICAZIONE FASI della LINEA L1—N L1—N L1-N 0-24
TENSIONE 230 V) 230| V) 230/24| V) 24 V)
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CORRENTE EFFETTIVA LINEA 4| A 4| (A 4| (A 6] A
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POZZ0 20Kw START P0OZZ0 PROGETTO P0OZZ0 DUPLEX B
IDENTIFICAZIONE FASI della LINEA L1-L2-L3 L1-L2-L3 L1-L2-L3 L1-L2-L3
TENSIONE 400| (V) 400| V) 400[| (V) 400| (V)
POTENZA PRESUNTA CARICO 20.000{ W) 20.000]| W) 20.000| W) 20.000{ W)
CORRENTE EFFETTIVA LINEA 32| A 32| A 32| A 32| W)
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MODELLO - - - =
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CORRENTE NOMINALE 6] (A 4 W
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ESTRATTORE TRASFORMATORE | TRASFORMATORE | TRASFORMATORE AISLIR ANIAMENTO IVINTORE
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QUADRO AUSILIARI AUSILIARI AUSILIARI SNULTANED WAV - 0 - AT
IDENTIFICAZIONE FASI della LINEA L1—N L1—N L1—N 0-24
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MARCA INTERRUTTORE/ FUSIBILE - - - -
MODELLO - - - -
N° POLI 1P+N 1P+N 1P+N 1P+N
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CURVA INTERVENTO C C C C
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