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1 PREMESSA 

Il presente lavoro, commissionato allo scrivente dalla ditta TECNOEDIL S.p.A., rappresenta la 

relazione sulla Indisponibilità di Risorse Idriche alternative a corredo dell’istanza per la 

realizzazione di un nuovo pozzo (denominato “Pozzo Ca’ del Bosco 3” o “P3”) secondo la 

procedura di Variante Sostanziale alla concessione preferenziale CN002994, del campo pozzi 

di Loc. Ca’ del Bosco, nel comune di Bra (CN). La presente relazione costituisce una variante 

sostanziale, secondo l’art. 27 del DPGR 10/R-2003 e s.m.i. 

La realizzazione del pozzo in progetto è resa necessaria in quanto i pozzi esistenti devono 

essere sottoposti a ricondizionamento ai sensi DPGR 4/R del 5/3/2001, ed entrambi 

necessariamente perderanno produttività, in quanto l’intervento suddetto prevede la chiusura 

dei tratti filtrati al di sopra della Base dell’acquifero superficiale per entrambi i pozzi esistenti 

(CNP13885 e CNP13886), con conformi con le prescrizioni dell’art. 2, c. 6 della L.R: 22/1996. Il 

pozzo in progetto andrà ad integrare i pozzi esistenti (e a sostituirli in fase esecutiva dei lavori di 

ricondizionamento). 

Con tale istanza la “Tecnoedil SpA” chiede di poter captare acqua sotterranea tramite un nuovo 

pozzo in falda Profonda, per uso IDROPOTABILE. Il pozzo in progetto è afferente al Campo 

Pozzi di Loc. Ca’ del Bosco ad integrazione dei pozzi CNP13885 e CNP13886, da sottoporre a 

ricondizionamento. 

In particolare il presente elaborato esplica alcune precisazioni in merito all’analisi della 

disponibilità di risorse alternative.  
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2 ANALISI DELLE DISPONIBILITÀ DI RISORSE ALTERNATIVE 

Il pozzo in oggetto è per uso idropotabile (acque destinate al consumo umano). La normativa 

vigente (L.R. 22/1996 e s.m.i.) riserva per l’uso idropotabile gli acquiferi profondi (falde 

profonde), che costituiscono l’acquifero captato dal pozzo in progetto. 

Le caratteristiche qualitative e quantitative di tale acquifero sono adatte a soddisfare le 

esigenze dell’acquedotto che sarà servito dal pozzo in progetto. Inoltre, come si può evincere 

dalla relazione relativa alla Valutazione della compatibilità quantitativa del prelievo di “acque 

sotterranee” con quanto disposto dall’All. 2 della “direttiva derivazioni” dell’AdBPo, nell’area in 

esame anche le caratteristiche quali-quantitative dell’acquifero superficiale sono “buone”. 

In particolare, per quanto riguarda le acque sotterranee, l’acquifero superficiale in 

corrispondenza del sito di studio ha uno spessore, ai sensi della DCR 117-10731 del 

13/03/2007 e DGR 34-11524 del 03/06/2009, aggiornamenti agg. D.D. 4 agosto 2011, n. 267 e 

D.D. 03/12/2012, n. 900, di circa 55 m; i livelli produttivi presenti tra il p.c. e circa 55 m di 

profondità costituiscono quindi l’acquifero superficiale, oltre i 55 m costituiscono invece gli 

acquiferi profondi.  

Infine, l’art. 6, c. 2 della L.R. 22/1996 sancisce che “Per la tutela e la protezione della qualità 

delle acque sotterranee è vietata la costruzione di opere che consentano la comunicazione tra 

le falde in pressione e la falda freatica”. 

 

Nell’area in esame non è nota con certezza quale sia la produttività dell’acquifero superficiale e 

di quello profondo. Si è optato quindi per la progettazione di un pozzo duplex con la possibilità 

di captare entrambe gli acquiferi escludendo ogni interconnessione. 

 

In quest’area i dati chimici della Rete di Monitoraggio Regionale indicano una qualità discreta 

delle acque emunte dall’Acquifero Superficiale. 
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3 CONCLUSIONI 

La Tecnoedil S.p.A. ha presentato istanza di Variante Sostanziale alla concessione in sanatoria 

di derivazione di acqua per uso potabile n°2994 – Provincia di Cuneo tramite un pozzo “duplex” 

in falda superficiale e in falda profonda riguardante un’opera di captazione ubicata nel Comune 

di Bra, presso il Campo Pozzi di loc. Ca’ del Bosco. 

Contestualmente è stata effettuata una valutazione sulla disponibilità di risorse idriche 

alternative al pozzo (cfr. Cap. 2). 

 

Dall’analisi dei dati disponibili emerge che: 

• L’approvvigionamento tramite una derivazione da acque superficiali da un corso d’acqua 

attiguo al campo pozzi è da scartare poiché per l’uso idropotabile le caratteristiche quali-

quantitative dei modesti canali e fossi irrigui presenti in un intorno significativo non sono 

adatte all’uso potabile: si tratta di corsi d’acqua modesti, non forniti da 

approvvigionamento idrico e utilizzati per l’irrigazione a scorrimento dei campi; inoltre la 

vulnerabilità delle acque superficiali in quanto tali è elevata e non compatibile con un 

utilizzo potabile. 

• Nell’area in esame non è nota con certezza quale sia la produttività dell’acquifero 

superficiale e di quello profondo. Si è optato quindi per la progettazione di un pozzo 

duplex con la possibilità di captare entrambe gli acquiferi escludendo ogni 

interconnessione. 

 

In conclusione si può quindi affermare che l’alimentazione dell’impianto di acquedotto in 

gestione alla committenza con un pozzo in acquifero profondo appare l’ipotesi più razionale e 

vantaggiosa sotto l’aspetto economico e ambientale, per quanto riguarda la fase di esercizio a 

seguito del ricondizionamento dei pozzi CNP13885 e CNP13886. In fase di realizzazione dei 

succitati interventi, con l’impossibilità di utilizzare tali pozzi, per garantire l’alimentazione 

dell’acquedotto si potrà utilizzare anche il pozzo in falda superficiale facente parte del progetto 

di pozzo “duplex” di cui alla presente istanza.  

Pertanto si può affermare che nella zona non esistono risorse idriche in grado di rappresentare 

valide alternative al pozzo in progetto, che rappresenta la soluzione ideale sotto i punti di vista 

quali-quantitativo, economico e ambientale. 
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ALLEGATO – ANALISI CHIMICHE ACQUIFERO SUPERFICIALE 

 



Comune Localita' ogia corpo idrico sotter Data Parametro ita' di misuone Valore parametro
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 AZOXYSTROBIN ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 BENZENE ug/l < 0.20
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 BICARBONATI mg/l 187.00
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 BOSCALID ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 BUPIRIMATE µg/L < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 CADMIO ug/l < 0.50
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 CALCIO mg/l 67.40
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 CAPTANO ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 CARBOFURAN ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 CARBONIO TETRACLORURO ug/l < 0.50
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 CHLORPYRIFOS (DURSBAN) ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 CHLORPYRIFOS METILE ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 CICLOXIDIM ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 CIMOXANIL ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 CIPROCONAZOLO µg/L < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 CIPRODINIL µg/L < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 CLOMAZONE ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 CLORIDAZON ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 CLOROBENZENE ug/l < 0.50
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 CLOROETENE ug/l < 0.20
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 CLOROFORMIO ug/l < 0.05
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 CLOROTALONIL ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 CLORTOLURON ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 CLORURI mg/l 60.80
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 CONDUCIBILITA' uS/cm 560.00
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 CROMO (TOTALE) ug/l < 2.00
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 CROMO (VI) ug/l < 2.00
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 DESETILATRAZINA ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 DESETILTERBUTILAZINA ug/l 0.05
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 DICLOBENIL ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 DICLORAN ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 DICLORODIFLUOROMETANO ug/l < 0.50
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 DICLOROMETANO ug/l < 0.50
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 DIMETOMORF ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 DIURON ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 DUREZZA IN CACO3 mg/l 223.00
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 ERBICIDA ALACHLOR ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 ERBICIDA ATRAZINA ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 ERBICIDA BENTAZONE ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 ERBICIDA DIMETENAMID ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 ERBICIDA HEXAZINONE ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 ERBICIDA LINURON ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 ERBICIDA METOLACHLOR ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 ERBICIDA METSULFURON METIL ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 ERBICIDA OXADIAZON ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 ERBICIDA PENDIMETALIN ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 ERBICIDA SIMAZINA ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 ERBICIDA TERBUTILAZINA ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 ERBICIDA TIOCARBAZIL ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 ESACLOROBUTADIENE ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 ETILBENZENE ug/l < 0.50
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 ETOFUMESATE ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 FERRO ug/l < 50.00
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 FLAZASULFURON µg/L < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 FLUFENACET ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 FLUOPICOLIDE µg/L < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 FLUORURI mg/l < 0.50
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 FLUROXIPIR ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 FLUTRIAFOL µg/L < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 FOLPET ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 FORMOTION ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 IMAZAMOX ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 IMIDACLOPRID ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 IONE AMMONIO mg/l NH4< 0.04
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 IPRODIONE ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 IPROVALICARB ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 ISOPROPILBENZENE ug/l < 0.50
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 ISOXAFLUTOLE ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 LENACIL ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 MAGNESIO mg/l 13.30
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 MALATHION ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 MANGANESE ug/l 17.00
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 MCPA ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 MCPP ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 MESOTRIONE ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 METALAXIL ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 METAMITRON ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 METOMIL ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 METRIBUZIN ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 MICLOBUTANIL µg/L < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 NICHEL ug/l 3.60
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 NICOSULFURON ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 NITRATI mg/l 21.90
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 NITRITI mg/l NO2< 0.01
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 ORTOFOSFATI mg/l PO4 0.20
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 PERCLORO-ETILENE ug/l 0.70
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 PH num. adim. 6.50
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 PIOMBO ug/l < 2.00
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 PIRIMETANIL ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 POTASSIO mg/l 1.80
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 PROPICONAZOLO µg/L < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 PROSULFURON ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 RAME ug/l < 5.00
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 RIMSULFURON ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 SODIO mg/l 53.40
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 SOLFATI mg/l SO4 68.70
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 SPIROXAMINA ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 SULCOTRIONE ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 TEBUCONAZOLO ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 TIOFANATO-METILE ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 TOLUENE ug/l < 0.50
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 TRALCOXIDIM ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 TRIASULFURON ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 TRICLOPIR ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 TRICLOROETILENE ug/l < 0.50
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 TRICLOROFLUOROMETANO ug/l < 0.50
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 XILENI ug/l < 0.50
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 ZINCO ug/l < 50.00
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 1,1-DICLOROETANO ug/l < 0.50
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 1,1-DICLOROETILENE ug/l < 0.50
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 1,1,1-TRICLOROETANO ug/l < 0.50
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 1,1,2-TRICLOROETANO ug/l < 0.50
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 1,1,2,2-TETRACLOROETANO ug/l < 0.50
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 1,2 DICLOROETENE ug/l < 0.50
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 1,2-DICLOROBENZENE ug/l < 0.50
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 1,2-DICLOROETANO ug/l < 0.50
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 1,2-DICLOROPROPANO ug/l < 0.50
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 1,2,3 TRICLOROBENZENE ug/l < 0.10
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 1,2,4-TRICLOROBENZENE ug/l < 0.10
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 1,3 DICLOROPROPENE ug/l < 0.50
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 1,3-DICLOROBENZENE ug/l < 0.50
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 1,4-DICLOROBENZENE ug/l < 0.15
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 2-CLOROTOLUENE ug/l < 0.50
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 2,6 DICLOROBENZAMIDE ug/l < 0.02
BRA Parcheggio cimitero urbano, C.so Monviso FALDA SUPERFICIALE 12-09-2018 4-CLOROTOLUENE ug/l < 0.50


