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Pilastri di sostegno scala

e traversa in profilo HEA

Plinto 140x80x20 cm

(Rif. PC PR 20)

Cosciali rampe in lamiera

300x10 mm

Travi passerella in lamiera

300x15 mm

Corrimano tubo Ø48mm

Montanti tubolare 50x50x4mm

Traversa intermedia tubo Ø48mm
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Riempimento in magrone

Bonifica ferri e

impermeabilizzazione

interna ed esterna

Riempimento in magrone

Pendenza 12% Pendenza 12%

Tubo in PEAD

 DN160 PN16
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Aria da locale soffianti

AISI304 DN250

Impermeabilizzazione

Bonifica ferri di copertura
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Plinto base rampa

Plinto pianerottolo

Plinto 140x80x20 cm

Plinto 310x100x40 cm

Pilastro di sostegno scala

in profilo HEA

Pilastro di sostegno scala

in profilo HEA

Traversa in profilo HEA

Cosciali rampe

in lamiera

300x10 mm

Travi passerella

in lamiera

300x15 mm
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Canaletta di deflusso

Impermeabilizzazione

e bonifica ferri

Bonifica ferri e
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Tubo in acciaio DN100
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Surnatanti a pozzetto
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AISI DN150-100-80
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Pannello isolante

asportabile 100x200cm

Saracinesca DN100
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Fango da ispessitore

AISI304 DN100

Aria da locale soffianti

AISI304 DN250

Grigliato in PRFV

Tubo in acciaio DN100
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Tubo in PEAD

DN160 PN16

Grigliato in PRFV

Grigliato in PRFV
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Interventi in progetto

Opere elettromeccaniche
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