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Prot. 380/21
Dogliani, 27/04/2021
Spett.le
EGATO4Cuneese

atodcuneese@pec.ato4cunesse. it

e p.c. Spett.le CO.GE.SI. Scrl
cogesiscri@legalmail.it

OGGETTO: : D.LGS.152/2006 — Progetto “Interventi di miglioria del depuratore comunale delle acque reflue
urbane di Carrti loc. Molinotto — Lotto 1” — Invio documentazioni e richiesta di approvazione alla Terza Cds
del 13/05/2021

In ossequio alle richieste della seconda C.d.s. del 08 aprile 2021 relativa a quanto in argomento, si
producono con la presente ed i suoi allegati le integrazioni documentali richieste.

Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio:

Si allegano integrazione della Relazione paesaggistica e Relazione archeologica preliminare. Si
precisa al riguardo che I'impianto di depurazione di Carru & di proprieta del Comune di Carru, dallo stesso
costruito nei primi anni '80, in gestione alla CALSO Spa dal 2008. Negli anni di gestione Calso Spa ha
apportato modifiche funzionali all'impianto al fine di allineare lo stesso alle prescrizioni normative in campo
ambientale. Tali modifiche non hanno avuto impatto visivo sullimpianto, utilizzando i manufatti esistentj e
apprestando gli stessi per un funzionamento ottimizzato.

Gli interventi oggetto d'istanza prevedono una modifica lieve dell'area, finalizzata alla miglioria della
prestazione ambientale del presidio depurativo, con particolare riferimento alla rimozione dei solidi
grossolani presenti nel refluo fognario. L'intervento in questione, eseguito in aree gia precedentemente
oggetto di modificazione e scavo in sede di prima costruzione di impianto, & stato progettato con attenzione
alla riduzione dell'impatto visivo verso I'esterno e per il riordino dell'impianto stesso per un miglioramento
dellinserimento paesaggistico dello stesso.

La localizzazione dell'impianto, come anche visibile dagli estratti cartografici e dalle fotografie dello
stesso, risulta all'interno di una gola scavata dal Rio di Carrli, scarsamente visibile dal centro abitato e dalle
vie pubbliche presenti in zona, anche grazie ad una ampia zona con vegetazione spontanea mantenuta
nell'area del depuratore nella fascia tra questo e il centro abitato.
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Egato4Cuneese e Provincia di Cuneo:

In riferimento alla documentazione progettuale ed ai carteggi precedentemente intercorsi si precisa

quanto segue.

Portata influente all’impianto. Come ampiamente indicato nei documenti precedenti, le attuali
conoscenze sulla portata effettiva influente allimpianto in tempo secco evidenziano valori pari a 27,5
mc/h medi su base giornaliera. Tale dato & coerente con le indicazioni a suo tempo fornite in sede di
AUA (860 mc/die, pari 35,8 mc/h medi sulla giornata) e con la portata nera teorica massima assunta
a base dei dimensionamenti dell'intervento in argomento (37,5 me/h medi su base giornaliera,
considerando la massima potenzialita dell'utenza). Il dimensionamento del comparto di
pretrattamento a 68 I/s massimi risulta cautelativamente definito non tanto per una definizione
differente di portata media, quanto per fornire presidio di pretrattamento anche in caso di scarichi
anomali entro un limite di ragionevolezza tecnica. In nessun documento & stata definita una QM
differente da quanto sopra.

Il gestore CALSO Spa & a conoscenza di criticitd puntuali connesse alla fase di irrigazione agricola.
Come da precedenti indicazioni ed in ossequio alle prescrizioni impartite dalla Provincia di cuneo e
Arpa, apprestera monitoraggi e approfondimenti con 'obiettivo della riduzione/eliminazione di tali
apporti. Sono gia in corso approfondimenti tecnici, sopralluoghi e ispezioni fognarie alla ricerca delle
fonti degli ingressi anomali in argomento, anche con la collaborazione del gestore dei canali irrigui
della zona.

Nelle more degli interventi di cui sopra e nella ragionevole attesa dei miglioramenti auspicati, la QM
d'impianto & attualmente definibile in 27,5 mc/h su base giornaliera, quella di progetto (a massima
potenzialita d'impianto), pari a 37,5 mc/h su base giornaliera. Le varie sezioni d'impianto, compresi
sfiori e limitatore di portata, sono dimensionate in tal senso. Tale configurazione risulta I'unica
attuabile e sostenibile con una gestione oculata ed improntata ad un razionale ed attento utilizzo
delle risorse economiche disponibili, evitando inutili sprechi.

In riferimento alle considerazioni poste dagli enti per quanto attiene il comparto di clorazione., si fa
riferimento ai documenti tecnici emanati dai competenti enti (Istituto Superiore di Sanita)
relativamente allemergenza sanitaria Covid 19. Premesso che non risulta alla scrivente che vi siano
evidenze scientifiche relative alla correlazione tra propagazione del virus e acque reflue urbane,
I'impianto di Carrt loc. Molinotto ha attivato il proprio sistema di disinfezione finale dei reflui in modo
cautelativo in linea con le indicazioni delle autorita. Sulla base dei dati inviati in relazione alla
definizione della QM d'impianto, emerge un dato medio di 21,2 mc/h su base giornaliera che,
considerato un volume cautelativo delle sole sezioni di trattamento biologico (ossidazione e
nitrificazione) porta ad un tempo di permanenza di 35,8 ore. Al riguardo si richiama il documento
dell ISS (Rapporto ISS COVID-19 « n. 9/2020 - Indicazioni ad interim sulla gestione dei fanghi di
depurazione per la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2) laddove recita: “Possono
inoltre considerarsi igienizzati fanghi che provengano da impianti di depurazione operanti a
ossidazione prolungata in assenza di trattamento primario con tempi di permanenza del refluo nella
vasca di ossidazione di almeno 24 ore e tempi di permanenza dei fanghi di almeno 15 giorni e
concentrazione di solidi volatili nei fanghi di supero inferiore al 60% dei solidi totali”. Non vi sono
evidenze scientifiche e tecniche che non confermino la correttezza e adeguatezza di guanto
attualmente operato.

Premesso quanto sopra e precisato che & gia prevista la clorazione con mezzi provvisionali nella
fase di gestione provvisoria, che pertanto non necessita adeguamenti documentali, la CALSO Spa
ritiene adeguata alla situazione attuale la struttura del progetto in corso, essendo lo stesso unica
soluzione coerente con la programmazione temporale ed economica vigente. L'intervento sul
comparto di clorazicne, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla Provincia di Cuneo, viene
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anticipato al biennio 2022/23 anche in considerazione delle relative autorizzazioni necessarie ed

incompatibili con I'attuale programmazione dei lavori.

L.

Da ultimo si precisa che, in assenza dei necessari nulla osta e assensi, non sara possibile provvedere agli
interventi unanimemente definiti urgenti e indifferibili per la salvaguardia ambientale, non permettendo di
fatto alla scrivente la soluzione dei problemi in argomento.

Auspicando di avere fornito ampio riscontro e dettaglio alle richieste formulate e nella speranza di
ottenere sollecito assenso all'esecuzione delle opere, 'occasione & gradita per porgere i migliori saluti.

fto CALS.O SpA.
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