Planimetria condotte esistenti - scala 1:5000 -

Progetto nuovo sfioro 5QM - scala 1:50-
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Tubazione scarico Q>5Qm

f

SEZIONE A-A' PIANTA

- scala 1:50 - - scala 1:

C
4
REFLUI SFIORATI
) OVOIDALE 480 X 700 mm :

REFLUI VERSO Al

50 -

'IMPIANT! |

NEPURAZIONE € 15]
SN

180

TUBAZIONE RECAPITANTE | REFLUI

ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DN

Ve 1t

o

REFLUI DA RETE FOGNARIA

OVOIDALE 400 x 600 mm 4%
c

SEZIONE B-B' SEZIONE C-C'
- scala 1:50 - - scala 1:50 -

180

TUBAZIONE RECAPITANTE | REFLU
ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DN
1000

100
‘ Dm Lp>
N
<>

'/ REFLUI SFIORATI

LEGENDA CONDOTTE ESISTENTI

[e)

Tubazione DN 250

Tubazione DN 250 (oggetto di potenziamento con

un DN 315 oltre all'attuale 250)
Tubazione DN 500
Tubazione DN 600 ovoidale

Tubazione esistente DN 700 ovoidale acque bianche

Pozzetti esistenti

Estratto catastale tubazione esistente - scala 1:2500 -
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COMUNE DI CASTELLINALDO D'ALBA

PROVINCIA
DI CUNEO

Dismissione impianto di depurazione di Castellinaldo d'Alba sito in localita Biegio
e sollevamento reflui al Depuratore Consortile di Canove di Govone
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