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Ossidazione 2

Stacco in AISI1304 DN125 per ossidazione 2
Stacco in AISI304 DN125 per ossidazione 1

AlISI DN200

Collettore aria DN200 interrato

Stacco in AIS1304 DN125 per ossidazione 3

Ossidazione 1
Denitrificazione

Disoleatura - Dissabbiatura - Grigliatura

Mixer

Tubazione di ricircolo fanghi AISI304 DN80
Flangia DN80 scarico fanghi verso ispessitore

Pompa supero fanghi
Pompa ricircolo fanghi

Comparto membrane (n. 5 moduli)

Ossidazione 3

Paratoia di separazione tra comparto ossidazione 3 e

comparto MBR

Tratto di attraversamento comparto MBR DN200 interrato

Tubazione AlISI304 DN65
Fustino prodotto disinfezione

Box soffianti

Serbatoio permeato

Pompe estrazione permeato
Pompe disinfezione

Uscita tubo di scarico DN125

Platea in progetto

Scarico di fondo DN80

Troppopieno Griglia DN100
Alimento Griglia DN100

Tubo PVC @200
SFIATO @174"

DOBRORO RO OO

Alimentazione aria comparti di ossidazione AISI DN200
Alimentazione aria comparto MBR AISI304 DN 125

Ingresso tubo di alimentazione DE110

Cassettone per accumula materiale grigliato

AISI30 DN100 da realizzare in opera
Troppopieno Denitrificazione DN100
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COMUNI DELLA VAL TINELLA

PROVINCIA
DI CUNEO

Interventi per la razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione

dei comuni della Val Tinella
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