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PREMESSA

TECNOEDIL S.p.a. ha affidato alla societa di ingegneria Saglietto Engineering S.r.l. nella persona
del sottoscritto professionista Dott. Ing. Fabrizio Saglietto, I’incarico di redigere il Progetto Definitivo
“Lavori di rifacimento tratto fognatura nel Comune di Narzole” in quanto la condotta attuale ¢ stata

oggetto di una frana che ne ha compromesso la funzionalita.

Il presente elaborato contiene le verifiche idrauliche relative alle portate di progetto condotte in
termini di riempimento delle condotte e le verifiche statiche effettuate in funzione del materiale della

condotta, della tipologia e della modalita di posa del rinterro.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Gli interventi in progetto sono redatti in conformita alla seguente Normativa specifica di settore:
e DIN 1072/1985-12 “Road and foot bridges; design loads”;
e (C950-88: AWWA “Standard for Fiberglass Pressure Pipe”.

INTERVENTI IN PROGETTO

L’intervento prevede, quindi, la realizzazione di una nuova stazione di sollevamento con vasca
prefabbricata e pozzetto di manovra attrezzata con n.1+1 elettropompe sommergibili tipo FLYGT
MP 3069.170 HT 250 o equivalenti e la realizzazione di un tratto di tubazione in PEAD PE 100 RC
DE90 PN16 con funzionamento in pressione per I’allaccio alla rete fognaria esistente nel centro
urbano del Comune di Narzole la cui capacita idraulica recettiva € stata verificata del Gestore. La
condotta percorre principalmente via Perosa (sez. 1 — 42) e la strada Provinciale 661 (sez. 42 — 92);
per uno sviluppo complessivo di circa 783 m e si allaccia, tramite un breve tratto in PP-HM DE250
SN16 lungo 5 m ed un nuovo pozzetto dissabbiatore.
Il sollevamento verra alimentato dalla rete esistente tramite un collegamento in PP-HM DE400 SN16
lungo 5 m.
L’intervento, nel suo complesso, prevede quindi:

e posa di una tubazione in Polipropilene alto modulo PP-HM DE400 SN16 di lunghezza pari a

5 m con funzionamento a gravita per alimentare la stazione di sollevamento;
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e realizzazione di una nuova stazione di sollevamento con vasca prefabbricata e pozzetto di
manovra attrezzata con n.1+1 elettropompe sommergibili tipo FLYGT MP 3069.170 HT 250
0 equivalenti e relativi accessori (mandate, valvole, saracinesche, ecc.);

e posa di una tubazione in PEAD PE 100 RC DE90 PN16 con funzionamento in pressione di
lunghezza pari a circa 783 m;

e posa di una tubazione in Polipropilene alto modulo PP-HM DE250 SN16 di lunghezza pari a
5 m con funzionamento a gravita per ’allaccio alla rete fognaria esistente;

e posadin.1 pozzetti di linea, dimensioni interne 1,00 x 1,00 x 0,80 m per realizzazione sfiato;

e posadin.l pozzetti di linea, dimensioni interne 1,00 x 1,00 x 1,30 m per realizzazione scarico;

e posa di n.l pozzetti di linea, dimensioni interne 1,00x1,00x2,00 m. con funzione di
dissabbiatore;

e Taglio e rimozione di un tratto dell’attuale condotta in eternit diam. 500 per I’innesto del

pozzetto esistente sul nuovo sollevamento.

Per quanto riguarda lo sfioro del sollevamento, in caso di superamento delle portate sollevate (5Qm),
si avra un innalzamento del livello che portera al riempimento del pozzetto fino al raggiungimento
della soglia di sfioro. Raggiunta detta soglia, le portate eccedenti alimenteranno la condotta di sfioro.

Lo sfioro svolgera funzioni di scarico di emergenza.
VERIFICHE IDRAULICHE

Parametri di progetto

Ai fini del dimensionamento del sistema sono stati considerati i dati forniti dal Gestore sul consumo
acquedottistico del bacino di influenza della fognatura; é risultato che nel 2018 sono contabilizzati
5263 mc/anno, mentre nel 2019 sono stati 5850 mc/anno. Si € quindi considerata la portata del 2019
che risulta quindi di 0,67 mc/h. A titolo cautelativo si ¢ considerato un coefficiente d’afflusso in

fognatura pari a 1. La 5Qm risulta quindi 3,40 mc/h.

Apporti di progetto
Parametro u.d.m valore
mc/anno 5850
Qm
mc/d 16,03
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Le caratteristiche del collettore in progetto sono quindi:

mc/h 0,67

I/s 0,19

mc/d 80,15

5Qm mc/h 3,40
I/s 0,93

Caratteristiche della condotta fognaria in progetto

Sezioni | Distanze progressive | Funzionamento Materiale i
Q) m Q) () m/m | %
1a92 0,000 782,695 Pressione PEAD DE90 PN16 variabile

Verifiche dei tratti fognari con funzionamento in pressione (Sez. 1 a 92)

In testa alla condotta in pressione, verranno installate n.1+1R elettropompe tipo FLYGT MP

3069.170 HT 250 2,4 kW o equivalenti aventi ognuna la seguente curva di funzionamento:

Curves according to:

(= S = ]

Acqua, pulita [100%],4 °C,999,9 kg/m?1,5692 mm?/:

160mm

00 05 10 15 20 25

30 35 4.0 4.5 [lis]
Curve: |SO 9906
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La verifica dell’adeguatezza delle apparecchiature previste, é stata condotta attraverso il calcolo delle

perdite di carico totali lungo il tratto in pressione.

La perdita di carico totale lungo il tratto di condotta in pressione (AHiot) € data dalla somma delle
perdite di carico distribuite (AH|) e concentrate (AHc):

AH,,; = AH, + AH,
Il calcolo delle perdite di carico distribuite é stato effettuato mediante la formula di Colebrook-White
di seguito riportata:

aD? . 25y  &/D
=== . [29Di-lo i +
Q 2 o Q(D 2gDi 3,71}

dove
i pendenza motrice;
v: viscosita del liquido pari a 1,15 * 107-6 m?%/s ;
€: scabrezza assoluta della tubazione.

Le perdite di carico concentrate, invece, sono state valutate secondo la consueta relazione:
AH, =¢- U—Z
29
dove
&: coefficiente che assume differenti valori in funzione della singolarita idraulica in
esame;
U: velocita media della corrente;
g: accelerazione di gravita (m/s?).
La portata di funzionamento effettiva del sollevamento sara maggiore rispetto a quella di progetto
(3,30 I/s anziché 0,93 I/s) in modo da sfruttare al meglio le capacita delle macchine scelte.

Sono stati cosi ricavati i seguenti risultati:

Tratti fognari con funzionamento in pressione
Tratti Materiale Di L Q U € & AHtot
m ) mm m mc/h | m/s mm ) cm
Mandate pompe Acciaio 545 | 3,000 |1188| 1,42 | 0,22 2,20 41,57
DN50
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0,000

782,695

PEAD DE90
PN16

73,6 | 782,695 | 11,88 | 0,78 | 0,01

3,40 695,94

Sommando, alle perdite di carico ottenute, I’altezza geodetica ¢ possibile ottenere la prevalenza

richiesta alle pompe di sollevamento:

Prevalenza richiesta alle pompe
Altezza Prevalenza richiesta alle

AHtot ]

geodetica pompe

cm m m

41,57 0,00

22,38
695,94 15,00

La prevalenza fornita con la portata di progetto e pari a 23,5 m:

Curves according to:

Acqua, pulita [100%],4 °C,999,9 kg/m?3,1,5692 mm?*/s

[ S SN = R ]

160mm

0.0 0.5

1.0 1.5 20 2.5 3.0 3.5 4,0 4.5 [Iifs]

Curve: 150 9906
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Caratteristiche singola pompa di sollevamento
Parametro U.d.m. Valore
Portata L/s 3,30

mc/h 11,88
Prevalenza m 23,5
Potenza nominale kw 2,4

Le elettropompe scelte risultano adeguate allo scopo in quanto la prevalenza richiesta (22,4 m)

e minore di quella fornita dalla singola apparecchiatura in funzione (23,5 m).

VERIFICHE STATICHE

Le condotte soggette a verifica sono in PEAD DE90 PN16.

La verifica statica di una tubazione interrata consiste nell’accertare che i carichi agenti sulla struttura
provochino tensioni e deformazioni ammissibili, cioe compatibili con il materiale costituente la
tubazione e con le esigenze di progetto. Le verifiche delle tubazioni flessibili possono essere effettuate
seguendo le indicazioni riportate nella norma AWWA (American Water Works Association)
C950/88.

Il criterio di verifica da adottare dipende dal comportamento della tubazione nei confronti della
deformabilita, cio¢ dall’elasticita in sito. La distinzione tra struttura rigida e flessibile viene effettuata

tramite il coefficiente d’elasticita in sito (n):
Es r
— 3
n=-.(=
E¢ (s)

dove
Es: modulo di elasticita del terreno che avvolge la tubazione;
E«: modulo di elasticita istantaneo del materiale costituente la tubazione;
r = (D-s)/2 raggio medio della tubazione;
s: spessore della tubazione.

La tubazione interrata é flessibile (o deformabile) se risultan > 1.
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Valori di progetto:

Parametro U.d.m. PEAD DE90 PN16
Es kN/mq 13800
Et istantaneo kN/mq 900000
Etalungo t kN/mq 225000
D (diametro esterno) m 0,0900
Di (diametro interno) m 0,0736
r m 0,0409
S m 0,0082
n ) 1,90
FLESSIBILE

Calcolo dei carichi

1) Calcolo del carico dovuto al rinterro

Il carico dovuto al rinterro viene calcolato in maniera differente a seconda che la posa sia in trincea
stretta o in trincea larga. Si dice che un tubo avente diametro esterno (D) € posato in trincea stretta
quando la larghezza della trincea (B) a livello della generatrice superiore del tubo e 1’altezza del
rinterro (H) al di sopra di questa generatrice soddisfano una della seguenti condizioni:

B<2D con H>1,5B

2D<B<3D con H=>3,5B
Si dice che un tubo e posato in trincea larga quando le relazioni fra B, D, H differiscono da quelle

sopra indicate.

PEAD DE90 PN16 | PEAD DE90 PN16
Parametro | U.d.m.
Hmax Hmin
D m 0,0900 0,0900
B m 0,50 0,50
H m 1,33 0,44
Tipo di
. ) LARGA LARGA
trincea
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Per la posa in trincea larga il carico dovuto al rinterro (Pst) viene valutato secondo la seguente
espressione:
Psr = Cq * Y, D?
dove
Ce: coefficiente funzione del rapporto H/D. Per rinfianco in materiale arido, sempre necessario
per tubazioni flessibili:

C_H
"D

Y. peso specifico del rinterro (saturo).

Per cui:
PEAD DE90 PN16 | PEAD DE90 PN16
Parametro | U.d.m.
Hmax Hmin
Ce ) 14,81 483
Yt kN/mc 20,00 20,00
Pst kN/m 2,40 0,78

2) Calcolo del carico dovuto ai sovraccarichi mobili

Il calcolo del carico sulla generatrice superiore del tubo generato da un carico mobile agente in
superficie viene calcolato tramite la seguente espressione:
Pain =Py D@
dove
pv: pressione verticale sulla generatrice superiore del tubo dovuta ai sovraccarichi mobili
concentrati (N/mq). E’ ricavabile da grafici forniti dalla norma DIN 1072 in funzione
dell’altezza H e del carico per ruota (P) definito in base alle classi di carico HT (autocarro
pesante) ed LT (autocarro leggero o ferroviario). Nel caso in oggetto si valuta il carico dovuto
al transito di un convoglio HT60 a cui si attribuisce un carico per ruota di 100kN;
@: coefficiente di incremento. Nel caso di traffico stradale e autostradale € dato da:
=1+ OH;B.

Risulta:
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PEAD DE90 PN16 | PEAD DE90 PN16
Parametro | U.d.m.
Hmax Hmin
pv t/mq 4,20 12,00
[0 (-) 1,225 1,690
Pdin kN/m 454 17,90

3) Calcolo del carico dovuto alla massa dell’acqua contenuta dentro il tubo

Il carico verticale sulla generatrice superiore del tubo dovuta alla massa dell’acqua contenuta nel tubo

(Pa) e funzione del diametro interno (Di). Il tubo si considera riempito per tre quarti (Pa), e si calcola
con la formula:

P, = 5788 D;?
Nei casi di funzionamento in pressione, le tubazioni si considerano riempite completamente.
Per cui si ha:
PEAD DE90 PN16 | PEAD DE90 PN16
Parametro | U.d.m.
Hrmax Hmin
Di m 0,0736 0,0736
Pa KN/m 0,04 0,04

4) Calcolo del carico dovuto alla pressione idrostatica esterna

A titolo cautelativo, la superficie della falda viene assunta coincidente con la quota di piano

campagna. Per cui la tubazione sara soggetta ad una pressione idrostatica esterna che puo essere
calcolata attraverso:

dove
Yw: peso specifico dell’acqua pari a 10000 N/mc;

Hw: altezza della superficie libera della falda sulla sommita della canalizzazione.
Per cui:

PEAD DE90 PN16
Hmax

PEAD DE90 PN16

Parametro | U.d.m.
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Hw m
Qw KN/m

1,33
1,24

0,44
0,43

Verifiche per tubazioni flessibili

1) Verifica dell’inflessione diametrale a lungo termine

L’inflessione diametrale assoluta del tubo in senso verticale con il 95% della probabilita, ¢ fornita

dalla seguente formula:

De - Pyt + Pgin) K
Ay = 8F RG +St0,06iu-li<a -)}(35 +Aa
dove
De: fattore di ritardo d’inflessione che tiene conto che il terreno continua a costiparsi nel
tempo. Per grado di costipamento da moderato a elevato e pari a 2,0;
Kx: coefficiente d’inflessione che dipende dalla capacita di sostegno fornita dal suolo all’arco
inferiore d’appoggio del tubo. Per fondo sagomato con materiale di riempimento ben costipato
ai fianchi del tubo (densita proctor > 95%) o materiale di letto e rinfianco di tipo ghiaioso
leggermente costipato (densita proctor > 70%) ¢ pari a 0,083;
E¢l

RG: indice di rigidezza = o3

3
I: momento d’inerzia del tubo I = %

E: riferito al modulo di elasticita a lungo termine del materiale costituente la tubazione);

Ka e Aa: parametri che consentono di passare dall’inflessione media (50% di probabilita)
all’inflessione massima caratteristica (frattile di ordine 0,95 della distribuzione statistica
dell’inflessione). Per H < 4,9 m risultano Ka = 0,75 ¢ Aa = 0.

Risulta:

Parametro

Uu.d.m.

PEAD DE90 PN16
Hmax

PEAD DE90 PN16
Hmin

De

()

2,0

2,0

KX

¢)

0,083

0,083

RG

N/cmq

1,89

1,89

Ka

0,75

0,75

Pagina 12 di 15

SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l.
Corso Giolitti, 36 - 12100 CUNEO (CN)
tel. +39 0171.698381 - fax +39 0171.600599
sagliettoengineering@pec.it - sagliettoengineering@gmail.com

AL
<' o,
1) SAGLIETTO
engineer =

PRODOTTO CONFORME Al REQUISITI ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018 VALUTATI DA BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. E COPERTO DAI CERTIFICATI
N° 17283856, N° IT250310/UK-1 E IT300072


mailto:sagliettoengineering@gmail.com

2.1 Relazione idraulica

0,00
0,10

0,00
0,21

Aa )
Ay cm

Nota la deformazione assoluta (Ay), si calcola la deformazione relativa come rapporto tra Ay ed il
diametro esterno (D). La verifica ¢ soddisfatta se il parametro Ay/D non supera il 5% del diametro

iniziale della condotta:

PEAD DE90 PN16

PEAD DE90 PN16

Parametro U.d.m.
Hmax Hmin
Ay/D % 1,10 2,29
Esito della verifica O] POSITIVO POSITIVO

2) Verifica all’instabilita all’equilibrio elastico (Buckling)

In una tubazione interrata, la pressione che determina instabilita elastica (“pressione di buckling”)
dipende, non solamente dall’indice di rigidezza della tubazione (RG), ma anche dal modulo elastico
del suolo che circonda la tubazione (Es) in quanto il sistema terreno-tubazione si comporta come

un’unica entita. L’espressione di stima della pressione ammissibile di buckling (N/cmq) ¢:

Et'Il

1
qa:(F_S)'(SZ'RW'B,'ES F)z

dove
FS: fattore di progettazione, pari a 2,5;
Rw: fattore di spinta idrostatica della falda eventualmente presente con:

Ry=1-033=" con O<Hw<H;

Hw: altezza della superficie libera della falda sulla sommita della tubazione;

B’: coefficiente empirico di supporto elastico

' 1

T 1+4-¢—0.213H’

E¢l

RG: indice di rigidezza = —%;
D3

3
I: momento d’inerzia del tubo I = %

Per cui:
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2.1 Relazione idraulica

PEAD DE90 PN16 | PEAD DE90 PN16
Parametro | U.d.m.
Hmax Hmin
FS ) 25 2,5
Rw ) 0,67 0,67
B’ ) 0,25 0,22
ga N/cmq 40,91 38,01

La verifica all’instabilita elastica si esegue confrontando la pressione ammissibile di buckling (qa)

con la risultante della pressione dovuta ai carichi esterni applicati in presenza di sovraccarichi mobili

(Pe):

Deve risultare pe < qa.

pe =Yuw Hy +

Rw " Pt Pdin

D

D

PEAD DE90 PN16 | PEAD DE90 PN16
Parametro Uu.d.m.
Hmax Hmin
pe N/cmq 8,16 20,90
Esito della
o ) POSITIVO POSITIVO
verifica

3) Verifica della sollecitazione massima di flessione

La sollecitazione massima di flessione che risulta dall’inflessione del tubo, nel caso di tubazioni
funzionanti a superficie libera, non deve eccedere la resistenza a flessione a lungo termine del
prodotto, ridotta di un fattore di sicurezza:

Ay
D

Siim
il

6=Df'Et' S

Ol w

dove

6: tensione dovuta alla deflessione diametrale;

e Epl
RG: indice di rigidezza = ?;

Df: fattore di forma funzione dell’indice di rigidezza (RG) della tubazione e delle
caratteristiche geotecniche del rinterro (composizione granulometrica e grado di
costipamento);

E: a lungo t: modulo di elasticita a lungo t del materiale costituente la tubazione;
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61im: tensione limite ultima;

u: coefficiente di sicurezza, fissato di normain 1,5.
Nel caso, invece, di tubazioni in pressione, la verifica consiste nell’accertare che la sollecitazione
massima risultante dagli effetti combinati della pressione interna e dell’inflessione diametrale non

ecceda la resistenza a flessione a lungo termine del manufatto ridotta di un fattore di sicurezza:

Pw -D Ay S 611
= Df B — =< —
6=—5 TPrEprps W
dove
Pw: pressione massima interna.
Si ha:
PEAD DE90 PN16 PEAD DE90 PN16
Parametro u.d.m.
Hmax Hmin
Pw N/mq 1600000 1600000
Df ) 4,50 4,50
0 N/cmq 979,60 1089,65
6lim N/cmq 2000 2000
H ) 1,50 1,50
Blim/p N/cmq 1333 1333
Esito della
- ) POSITIVO POSITIVO
verifica
Esito delle verifiche
Si conclude che le verifiche hanno avuto esito positivo.
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