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CUPOLA ESTRAZIONE BIOGAS - PASSO D'UOMO

24/01/2022

13/04/2023

DUOMI DI PRESA BIOGAS

N°36 BULLONI M12x60

GUARNIZIONE IN GOMMA 

DI SICUREZZA

TRONCHETTO PER VALVOLA
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PARTICOLARE CUPOLA

BIOGAS
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PARTICOLARE PASSO

D'UOMO
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Valvola a sfera filattata DN 1" 10 linea asse classe 100 CS.AA in BronzoVB032-C

DESCRIZIONESIGLA

SPECIFICHE COMPONENTI

Valvola di respirazione DN 150 pn 10 linea asse classe SS.AA in alluminioVR01-C

Rompifiamma DN 150 pn 10 linea asse classe SS.AA in alluminioRF01-C

PI-08C

VD-03C

PI-08C Manometro a membrana in acciaio AISI 316

Valvola a farfalla DN 50 PN 10 linea asse classe 65C SS.AA in ghisa  VD-03C
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