
+170.25
+170.00

+171.00

+172.00

+173.00

+174.00

+175.00

+169.00

+168.00

+167.00

+166.00

+165.00

+168.70

+170.00

+169.00
+167.65

+170.00

+169.80 +169.80 +169.90 +170.00

+172.85

+169.30
+170.00

+171.00

+172.00

+173.00

+174.00

+175.00

+169.00

+168.00

+167.00

+166.00

+165.00

+174.60

+170.10

+170.00

+172.30
+172.00

+172.85

+169.90

+170.00

+171.00

+169.00

+168.00

+170.00

+171.00

+169.00

+168.00

REFLUI CIVILI
Da Impianto
Loc. Cimitero

+169.90

+170.00

+171.00

+169.00

+168.00

+170.00

+170.00

+168.30

+169.00

SOLLEVAMENTO INIZIALE GRIGLIATURA FINE E EQUALIZZAZIONE

SOGLIA DI SFIORO
DI EMERGENZA

REFLUI CIVILI

DA SOLLEVAMENTO
REFLUI CAMPARI

+168.95

REFLUI CIVILI

SCARICO
BYPASS

PIANTA

LIV. MAX +171.85

LIV. MAX +168.40

+166.30

+169.00

+168.70+169.00

quota terreno

quota opere civili esitenti

linea acque di progetto in pressione

linea fanghi esistente

+117.00

+117.00

linea acque esistente

quota WL alla Qmax (5Qm - 3Qm)+117.00

quota WL in manutenzione+117.00

LEGENDA

quota opere civili di progetto+117.00

quota organi idraulici di progetto+117.00

linea acque di progetto in canale

SOGLIA DI
SFIORO > 5Q

A05-Di250

A04-Di250

+170.00

+171.00

+169.00

+168.00

GRIGLIA GROSSOLANA
AUTOMATICA

+169.80 +169.80

MANUFATTO IN INGRESSO
(CAMPIONAMENTO, MISURA DELLA
PORTATA INGRESSO, GRIGLIATURA
GROSSOLANA E BYPASS >5Qm)

A0
2-

Di
30

0

STATO DI PROGETTO - Loc. VALPONE

+168.38

+168.40

+168.69+168.89

+168.00 +168.00

+168.30

+167.00

+167.00 +167.00

A01-Di500

A00-Di400

REFLUI CIVILI
(Da Imp. Cimitero)

A00-Di400

+167.65

AL SOLLEVAMENTO
ESISTENTEA01-Di500

+167.65

+167.65

SOGLIA DI SFIORO
DI EMERGENZA

+168.30

+168.35

+168.00

+168.30

+170.00

-1.00

+0.00

-2.00

-3.00

-4.00

-5.00

-6.00

+0.00

-2.72

-6.00

-0.25

+0.85

LIV. Min. -5.60

REFLUI CIVILI
A Impianto
Loc. Valpone

STATO DI PROGETTO - Loc. CIMITERO

+4.00+4.00

SFIORATORE DI
EMERGENZA
(>10Qm interno
all'impianto)

SCARICO
SFIORATORE DI
EMERGENZA (>10 Qm)

GRIGLIATURA GROSSOLANA
AUTOMATICA

POZZO RACCORDO TUBAZIONE
IN PRESSIONE/PELO LIBERO

SOLLEVAMENTO

+170.50

+170.50

+174.10

-2.05

+170.00

A09-Di470

+170.00

+171.00

+172.00

+173.00

+174.00

+175.00

+169.00

+168.00

+167.00

+166.00

+165.00

+170.00

+174.60

+170.10

STABILIZZAZIONE AEROBICA ISPESSITORE

M AL LOCALE FANGHIF01-Di80

+169.90

+167.70

+170.00

+169.00

+168.00

+170.10 +171.10

+168.80

+171.10

+168.60
PEAD-De125 Di100

+170.10

+170.00

+169.00

+168.00

+170.10

+170.10

POZZETTO ESISTENTE

linea acque di progetto a pelo libero
linea bypass di progetto

linea fanghi di progetto
linea surnatanti/flottati di progetto

+1.75
LIV. MAX +182.70

+0.05

POZZO CAMPIONAMENTO BYPASS SCARICO BYPASS > 5Qm

-2.95

+0.05

-2.45

-3.25

-2.90

-2.25

+170.00

+171.00

+169.00

+168.00

A09-Di470

SCARICO BYPASS > 5Qm

+167.00
i ≈ 2%

+168.60

CAMERA INTERRATA PER
MISURATORI DI PORTATA

VASCA DI LAMINAZIONE
EXTRAPORTATE

REFLUI CIVILI
(contributi misti)

REFLUI CIVILI
(contributi unitari)

REFLUI CIVILI
(contributi unitari pompati)

POZZO CAMPIONAMENTO
INGRESSO IMPIANTO

CANALE MISURA DELLA
PORTATA IN INGRESSO

-3.57 -3.77
-4.05

POZZO
CAMPIONAMENTO
IN INGRESSO

CANALE
MISURA
PORTATA IN
INGRESSO

GRIGLIA GROSSOLANA
MANUALE

N.B.: Le quote vanno verificate in funzione del rilievo
dei manufatti esistenti effettuato in fase di esecuzione
dei lavori a vasche vuote.

+167.65

+166.00 +166.00

+166.00 +166.00

+168.70

+169.90

+168.30

SOGLIA DI
SFIORO > 5Q

+167.65

+167.95

+167.65

+168.30

+167.65
+167.65

LIV. MAX +182.70

-2.25

LIV. MAX -4.37Di600

A.12-Di80
Di257

A.11-Di125

Di257

-2.42

POZZO
CAMPIONAMENTO
BYPASS (>10Qm)

Di 600 -3.00Di 600

-3.47

N.B.*: Nell'impianto Canale - Cimitero il profilo è stato
costruito partendo ponendo la quota dell'estradosso
del nuovo tubo di bypass alla stessa quota della
tubazione di scarico esistente. Verificare prima
dell'inizio lavori la corenza delle quote.

-2.40

quota WL alla Q=10Qm (Loc. Cimitero)+117.00

-2.49

-2.49

GRIGLIA
GROSSOLANA
MANUALE

+165.00 +165.00

+167.45

i ≈ 1%

+170.00

+171.00

+172.00

+173.00

+169.00

+168.00

+167.00

+166.00

+165.00

+171.20
+170.95

+170.00

+171.00

+172.00

+173.00

+169.00

+168.00

+167.00

+166.00

+165.00

+170.95
+171.45

+170.65

+170.00

+171.00

+172.00

+173.00

+174.00

+175.00

+169.00

+168.00

+167.00

+166.00

+165.00

+170.00
+170.40

+170.00
+170.30

+170.25+170.25+170.20

+168.25+168.25

+169.91

+171.00

+171.00

A0
7a

-D
i20

0

A06a-Di200

+173.25
+172.75

SEDIMENTATORE SECONDARIO - LINEA 1

SEDIMENTATORE SECONDARIO - LINEA 2

DISINFEZIONE

+167.65

+166.30

+170.06

+170.14

+170.61

+170.83 A0
7a

-D
i20

0

A10-Di409

Di
10

0
Di

10
0

+171.20

+170.00

+171.00

+172.00

+173.00

+174.00

+175.00

+169.00

+168.00

+167.00

+166.00

VASCA BIOLOGICA - LINEA 2

+170.00

+171.00

+172.00

+173.00

+174.00

+175.00

+169.00

+168.00

+167.00

+166.00

VASCA BIOLOGICA - LINEA 1

+173.75

+167.75

+173.27

+170.20
+170.00

+171.00

+172.00

+173.00

+174.00

+175.00

+169.00

+168.00

+167.00

+166.00

+165.00

A08-Di409

CANALE MISURA DELLA
PORTATA IN USCITA SCARICO FINALE 37-4

+168.75
+168.88

i ≈ 1%

+168.55

+169.75

+170.35

+169.15
+168.75

+168.45

+170.45

 POZZO FISCALE
USCITA IMPIANTO

+168.25

+171.88

-1.00

+0.00

-2.00

-3.00

-4.00

-1.00

+0.00

-2.00

-3.00

-4.00

-1.00

+0.00

-2.00

-3.00

-4.00

-1.00

+0.00

+1.00

+2.00

+3.00

+4.00

-2.00

-3.00

-4.00

-5.00

-6.00

+0.00

-2.72

-0.25
+0.00

+0.28

-4.27

-0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25

-0.25 -0.25

-5.00 -5.00 -5.00

-3.67

+0.28

-4.27

-1.91
-2.41

-1.85

-1.85

-1.85

+1.75

-2.25

+1.40

-3.77

-2.49
-3.77

-3.47

-3.97

LIV. MAX +169.80

-2.00

-3.00

-4.00

POZZO INGRESSO
(interno all'impianto)

POZZETTO INGRESSO
(Letto fiume)

-2.92
-3.42

-2.92
-3.42

-4.32

-1.91

-1.91

+174.00

+175.00

+165.00

+165.00

+170.20

RIPARTITORE ALLE LINEE BIOLOGICHE

+167.75

+173.27

+170.00

+171.00

+172.00

+173.00

+174.00

+175.00

+169.00

+168.00

+167.00

+166.00

+165.00

+172.75

+173.75

+167.75

+173.27

POZZETTI SURNATANTI DI PROGETTO

+171.89

+174.91

+173.28**

N.B.**: Nell'impianto Canale - Valpone il caso più
gravoso dal punto di vista idraulico, è la manutenzione
di un sedimentatore secondario. In tal caso per
garantire un'adeguato franco di sicurezza all'interno
del biologico, può essere inviata alla singola linea
biologica la portata massima totale di 270 m3/h (refluo
influente + ricircolo fanghi).

+171.00

+171.00

+174.10

+174.06

+173.91+173.75

+174.91
+174.33

+174.07**

+174.47**
+174.44

+173.97

+173.25

PEAD-De250

PEAD-De250

Di
20

0

F01a-Di100

F02a-Di100

F01b-Di100

F02b-Di100

A06a- PEAD De315
A06a- AISI Di300

A06a-Di200
A06b- PEAD De315

A06b- AISI Di300

+174.91
+174.33

+174.07**

+174.47**
+174.44

+173.97

+174.47**
+174.44

LA PROPRIETA' DEL PRESENTE ELABORATO E' TUTELATA A TERMINI DI LEGGE. E' VIETATA QUALSIASI  FORMA DI RIPRODUZIONE O DI COPIA NON AUTORIZZATA
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Dismissione impianti di depurazione di Canale Loc.
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PROGETTO DI VARIANTE
ELABORATO
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L'APPALTATORE

Ing. Enrico Maria Battistoni  - Direttore Tecnico

INGEGNERIA AMBIENTE Srl
via del Consorzio 39
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tel.+39 071 9162094

I PROGETTISTI
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